PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCLAWIU

Znak sprawy: NHS.9051.37.1.2024 Inowroctaw, dnia 20 marca 2024 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.l1, pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych probek wody pobranych w dniu 18 marca
2024 r. w ramach biezacej kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu Tupadly, gm. Inowroctaw, administrowanego przez Gminny Zaklad Komunalny
Inowroctaw z siedzibg w Krusliwcu, Krusliwiec 12, 88-100 Inowroctaw, z punktu:

o Wodocigg Tupadty, sie¢, Krusza Duchowna, Stacja Paliw, kran w toalecie, woda uzdatniona
(kod probki: 153/N/W/24)

przeprowadzonych przez Dzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j
w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zawartych w sprawozdaniu z badan
nr L.9051.2.31.1.2024/L.LM z dnia 20 marca 2024 r.

stwierdza warunkowg przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi
w zakresie mikrobiologicznym
z wodociagu
Tupadly, gm. Inowroctaw
(dot. punktu: Stacja Paliw, Krusza Duchowna)
administrowanego przez Gminny Zaklad Komunalny Inowroctaw
z siedzibg w Krusliwcu
Krusliwiec 12
88-100 Inowroctaw
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Uzasadnienie

Jako$é wody (kod probki: 153/N/W/24 - w badanym zakresie mikrobiologicznym) nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 1C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) z uwagi na obecno$¢ w pobranej probce wody bakterii grupy coli:

e Wodociag Tupadly, sie¢, Krusza Duchowna, stacja paliw, kran w toalecie, woda uzdatniona
(kod probki: 153/N/W/24)

- liczba bakterii grupy coli: 3 jtk/100 ml (wymagana wartos¢ parametru: 0 jtk/100 ml)
- liczba Escherichia coli: 0 jtk/100 ml (wymagana wartos¢ parametru: 0 jtk/100 ml)
- liczba Enterokokéw kalowych: 0 jtk/100 ml (wymagana wartos¢ parametru: 0 jtk/100ml).

W zwigzku z powyzszym w dniu 20 marca 2023 r. zostala wystawiona decyzja nr 158/2024
o warunkowej przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie mikrobiologicznym
z wodociggu Tupadly, gm. Inowroctaw, dot. punktu: Stacja Paliw, Krusza Duchowna,
administrowanego przez Gminny Zakltad Komunalny Inowroctaw z siedzibg w Krusliweu,
Krusliwiec 12, 88-100 Inowroctaw.

W/w ocena jakosci wody do spozycia dotyczy wodociggu Tupadly, gm. Inowroctaw o wydajnosci
rzeczywistej 206 m’/dobe i okoto 1329 0s6b zaopatrywanych w wode¢. Woda uzdatniania jest
metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odzelaziania, dezynfekcja chemiczng
1 napowietrzaniem.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymuja:

1. Woéjt Gminy Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw (sekretariat@gminainowroclaw.eu)
- elektronicznie

2.Gminny Zaktad Komunalny Inowroctaw z siedziba w Krusliwcu, Krusliwiec 12, 88-100 Inowroctaw
(gzkkrusliwiec@pro.onet.pl)- elektronicznie
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